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1.  OBJECTE 

Establir un protocol d’evacuació dels espais i laboratoris dels STR de la porta E de l’edifici J. 
Casademont del Parc Científic i Tecnològic de la Universitat de Girona. 

2.  ABAST 

A tots els treballadors, investigadors i visitants que es trobin en la zona definida en l’apartat 1 en el 
moment que s’activi l’alarma sonora general d’evacuació. 

3.  REFERÈNCIES 

Aquest protocol està sota l’àmbit general del Pla d’Emergència i Evacuació del Parc Científic i 
Tecnològic de la Universitat de Girona. 

Document extern:  

Z:/Comu/Qualitat/SGQ/Docs Externs/EXT001/PLA_EMERGENCIA_JAUME_CASADEMONT_19_v2 

 

a- Sectorització dels espais STR: 

NIVELL -2: Taller i magatzem (2) Total: 2 espais 

NIVELL -1: (ala antiga) Laboratoris (4), sala de gasos tècnics, sala del grup electrogen, sala de 

quadres elèctrics i SAI (3), sala microones (1), sala balances (1) Total: 9 espais 

NIVELL -1: (ala nova)  Laboratori Difracció (1), Sales de microscòpia (4), laboratoris 

preparació mostres (3), sala de serveis (1), magatzem de productes (1)  i despatxos tècnics i 

direcció (2). Total: 12 espais 

NIVELL 0: Laboratoris AMADE(2) , Despatx administració(1) , laboratoris RMN (2) i Laboratori 

AQQ (1). Total: 6 espais 

NIVELL 3: Laboratori Masses (1). Total 1 espai 

b- Coordinadors de zona  en el pla d’evacuació: 

NIVELL -2: Tècnics UMB. 

NIVELL -1: (ala antiga) Tècnics UMB. 

NIVELL -1: (ala nova)  Responsable Difracció Raig X i Cap dels serveis. 

NIVELL 0: Responsable RMN i Administració STR. 

NIVELL 3: Responsable UEM. 
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4.  METODOLOGIA 

El coordinadors de cada zona tenen una tasca informativa. Entrarà a cada espai demanant a tothom 

que surti de l’edifici si es que no ho han fet. El responsable sortirà deixant la porta tancada i es farà 

per cada espai definit en aquest protocol. Deixarà tancades les portes tallafocs. També es deixarà les 

zones d’entrada lliures per a l’accés dels equips d’actuació. Quan el responsable surti de l’edifici ha de 

tenir clar quantes persones han quedat a la seva zona. Aquestes tasques s’han de realitzar de manera 

ràpida i ordenada. 

Punt de trobada o reunió del personal es troba fora de l’edifici: hi ha un senyal a la zona d’aparcament 

que indica  el punt de trobada. És aquí a on es farà el recompte de personal i el coordinador  (Vicenç 

Oliveras) comunicarà als bombers o al CAC del Parc si queda algú i en quin espai dels descrits.  

Central d’alarmes i comunicació del Parc: 972 18 34 00 

També cal que els coordinadors de zona participin en els exercicis d’evacuació preventius que realitza 

periòdicament el servei de prevenció del Parc Científic de Girona. 

En el cas que un coordinador de zona dels STR es trobi absent d’aquestes instal·lacions, qualsevol altre 

tècnic dels STR haurà de fer les tasques de coordinació d’aquest Pla d’emergència. 

 
PROTOCOL D’ACTUACIÓ DAVANT INCENDI-EVACUACIÓ DE L’EDIFICI  
PARC CIENTÍFIC I TECNOLÒGIC DE LA UNIVERSITAT DE GIRONA  
 
• Quan escolti l’alarma d’incendi, mantinguis a la espera, abandonant qualsevol activitat i preparat 
per seguir les ordres del Director de la Emergència o de l’ajut exterior (Bombers).  
• Un cop rebuda l’ordre, evacuï lo abans possible l’edifici, de forma ràpida, ordenada i serena. 
Mantingui el silenci i no cridi. Segueixi les indicacions dels rètols.  
 
• S’utilitzarà la via d’evacuació assignada (escala d’emergència o escala de servei sectoritzada contra 
el foc) fins arribar a la sortida que correspongui i es dirigirà al Punt de Reunió Exterior (P.R.E.).  
• Camini amb rapidesa, però sense precipitació. No miri enredera.  
• No torni mai enredera durant el seu recorregut, sobre tot si el segueix un gran número de 
persones.  
• Prohibit utilitzar els ascensors com a via d’evacuació.  
• En cas de tenir que abandonar el lloc de treball per fum, camini ajupit i intenti portar un drap 
humit a la zona boca-nas per respirar.  
• Abans d’obrir una porta, toqui-la suaument; si està molt calenta, allunyis i intenti buscar una altra 
sortida. Si decideix obrir la porta, faci-ho lentament, sempre del costat de la paret, mai davant.  
• Si el foc es troba situat en una planta INFERIOR a la nostra i NO existeix escala d’emergència:  
No s’utilitzarà l’escala de servei, sinó que es romandrà a l’interior del local o oficina a la espera 
de l’ajut exterior.  
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NO es pujarà a una planta superior o terrat, el fum ens pot asfixiar. Només s’utilitzarà l’escala de 
servei per pujar o baixar de l’edifici, si està lliure de fum o excepte en casos extrems que sigui 
inevitable romandre a l’interior de l’oficina o local.  
 

 

 

Descripció dels canvis: 

- 17/4/2018: Sobre  la versió  0, S’actualitza els  noms d’espais i de responsables. 

- 28/06/2021: Sobre  la versió  1, S’actualitza els noms d’espais i de responsables. S’eliminen 

les signatures del document. 

 

 

 


